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ANNEXE 3 : HISTORIQUE, PLANS, DEVIS ET CONSTRUCTION DE LA  
CASE DE SANTE DE DIATANG  

 
Personnel de santé : Famara BODIAN 

 
I/ ANCIENNE CASE DE SANTE 
 
En 2008 on a constaté le très mauvais état de ce bâtiment. Le mobilier était  vétuste voir inexistant dans 
certaines pièces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Souhaits :  
 

! Construire de deux bâtiments  distincts une  case santé et une maternité.  
 
 

 

 

 

 

PLAN 
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II/ PLANS CASE DE SANTE 
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DEVIS ESTIMATIF CARRELAGE ET PLAFONNAGE 

 
 

Désignation  Unité Quantité  Prix Unitaire  Prix Total 
Carrelage toilette Faïence   m2 6,48 3.000 19.350 F 
Carrelage murale Faïence  m2 14,45 3.000 43.350 F 
Carrelage banc Faïence  m2 3,25 3.000 9.750 F 
Sous Total Carrelage     72.450 F 
Plafonnage  m2 56,6 3.500 198.450 F 

Total Général     270.900 F 
 

Devis estimatif  mobilier ( premier achat)  
 
 
 
DESIGNATION QTE. PRIX UNIT. PRIX TOTAL 
Table de soin 1 150 000 150 000 F 
Tabouret réglable 2 85 000 170 000 F 
Chariot roulant à deux plateaux 1 115 000 115 000 F 
Total   435 000 F 
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Complément carrelage + faïence  

 
 

Devis mobilier  
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Devis système solaire 
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Première phase 

 

   
 

Deuxième phase 
 

   
 

3ème phase  
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Finitions extérieures 
 

     
 

Finitions intérieures 
 

     
 

Inauguration ( février 2010 ) 
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Aménagement intérieur 
 

   
 

      
 
 

Système solaire 
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 ANNEXE 4 : Dimensionnement du système solaire de la case de santé de Diatang 
 

1. Besoins énergétiques de la case de santé 
 

Désignation des 
récepteurs 

CC 
ou 
CA 

Localisation Qté  Puissance 
nominale 
(W) 

 Utilisation 
quotidienne 
(h/j) 

 Rendement 
* 

 Energie quotidienne 
consommée (Wh/j) 

Intensité 
en CC 
(A)** 

Tube fluorescent CA bureau 1 x 18 x  4h / 0,9 = 80 1,67 
Tube fluorescent CA Salle de soin 1 x 18 x  2h / 0,9 = 40 1,67 
Tube fluorescent CA Pharmacie 1 x 18 x  0,5h / 0,9 = 10 1,67 
Tube fluorescent CA Salle 

d’observation 
1 x 18 x  4h / 0,9 = 80 1,67 

Tube fluorescent CA Salle d’attente 1 x 18 x  1h / 0,9 = 20 1,67 
Lampe éco ( 
équivalentes à  

CA extérieur 3 x 15 x  1h / 0,9 = 50 4,6 

Petit appareil 
électrique 
médical branché 
sur les prises 
électriques  

CA Prises électriques 
dans le bureau, 
pharmacie et 
salles 
d’observation et 
soins 

1 x 20 x  1h / 0,9 = 22 1,85 

                                                                                                                                                                    Besoins totaux Bj 302 14,8 

 
 
          

2. Dimensionnement du générateur solaire PV 
 

Puissance crête Pc= Bj/ (Rb.Ri.Ej) avec  Rb= rendement énergétique des batteries 
  Ri : rendement énergétique du reste de l’installation (température élevée des modules, régulateur de charge…) 
  Ej : ensoleillement moyen quotidien du mois le plus défavorable dans le plan du panneau ( en kWh/m2.j). 

 
Besoins 
totaux Bj 
(Wh/j) 

 Rb  Ri  Ej  Puissance crête (Wc) Nombre de modules 

302 / 0,7 / 0,9 / 4,5 = 107 1 
 x 
Puissance crête unitaire normalisée Pcu (Wc) : 120 
 = 

 
 
(Note : RbxRi=0,6) 

Puissance crête installée Pc ( Wc) 120 
          

3.  Dimensionnement des batteries 
 

Capacité nominale des batteries = (Bj xAut)/(DDxU) 
AUT :  autonomie de stockage désirée en jours, 1 à 8 suivant le nombre maximum de jours consécutifs sans soleil, on retiendra 3 jours pour des petits 

systèmes PV dédiés aux besoins domestiques ( éclairage, TV, radio, etc..) 
U :  tension de batteries (généralement 12v ou 24v) 
DD :  degré de décharge maximum autorisé, on retiendra généralement 50 à 70% pour les batteries solaires et seulement 30% pour les batteries 

automobiles. 

    
Besoins totaux Bj (Wh)  Aut (j)  DD  U (V)  Capacité minimale ( Ah) Capacité choisie (Ah) 
302 x 5 / 0,7 / 12 = 180 220 
          

4. Choix du régulateur 
 
Le régulateur doit supporter au moins les intensités suivantes : 
 
Intensité maximale de court-circuit générée par les modules PV ( Isc.Nm) :  7,25A 
Intensité nominale de la totalité des récepteurs CC alimentés par le  régulateur : 14,8A  

 

5. Calcul des ratios de vérification 
 
Degré de Décharge Quotidien  (DDQ) : Bj ( Ah/j)/(Capacité choisie (Ah)) : 0,11 doit être toujours < ou = DD/AUT (0,14) 
Ratio : (Pcu . Nm . Ej . Ri . Rb)/ Bj : 1,12 doit être > 1 
Ratio : Capacité choisie /(Isc.Nm) : 30,3 doit être toujours entre 20 et 40  

 
I 

Tension du système (V) : 12V 
Besoins totaux en (Ah) : 25,2A.h 

(*) Pour les récepteur CC prendre la valeur 1. Pour les récepteurs CA, indiquer le rendement de l’onduleur. 
(**) : Intensité CC = Puissance de chaque récepteur/ ( rendement. Ubatt) 
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6. Schéma de câblage 
 

 
7. Doc technique régulateur/onduleur Solarix 550I 

 

 
 

 
 

8. Doc technique panneau solaire poly cristallin Eurosolare HIL S 120 SP 

Régulateur onduleur Solarix 550I 

Deux Batterie Hoppeke  SB 12V 110 montés en // 

Panneau solaire poly cristallin 
Eurosolare  HIL S 120 SP 
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9. Doc technique batterie HOPPECKE SB 12V 110 
La longue durée de vie, la forte résistance et une faible autodécharg e ainsi que la haute sécurité de fonctionnement font des batteries de la série Hoppecke 
power. com de vrais produits à tout faire pour les installations photovoltaïques d'une utilisation faible et moyenne. L'utilisation d'un électrolyte gelifié fixé dans 
de la fibre de verre permet un entretien facile et une très bonne résistance à la corrosion. Le boîtier en plastique résistant aux chocs ainsi que le couvercle de la 
batterie pourvu d'une poignée barre intégrée permet un maniement aisé et une bonne résistance au quotidien. La diversité dans l'application 
Les batteries de la série Hoppecke power.com se prêtent particulièrement à des installations solaires, des 
installations de signalisation et des applications IT / télécommunications. Elles peuvent alors être employées en tant que réservoir d'énergie dans des systèmes 
photovoltaïques autonomes, des installations de signalisation de trafic routier, ferroviaire et maritime ou bien dans des centrales d'amplification pour Internet, 
la radiocommunication mobile et la télécommunication. Sûr et durables Toutes les batteries de la série Hoppecke power.com  sont pourvues d'une protection 
intégrée d'allumage en retour ainsi que d'un dégazage central dans le couvercle ce qui minimise le risque d'explosion. Selon 
Eurobat, la série power.com a une durée de vie supérieure à 12 ans dans des conditions d'utilisation normale. 
 
Aperçu des avantages 

1) Une meilleur longivité, forte résistance et faible autodécharge  
2) Pas de maintenance  
3) Une sécurité de  fonctionnement optimale  
4) Une acceptation supérieure de la charge  
5) Option de fonctionnement horizontal  
6) Maniement facile 
7) Une construction robuste 
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Les LAMPES  éclairent la salle le soir. 

Allumer les lampes seulement en cas 

de besoin ! 

Le REGULATEUR contrôle la réserve 

d’électricité dans la batterie. 

L’électricité est mise en réserve dans la 
BATTERIE 

• Le panneau doit toujours rester propre. 
Il est fragile, ne pas jeter de cailloux dessus ! 
 

Le système 
d’éclairage 

fonctionne à 
l’énergie solaire. 

Un système solaire 
fonctionne bien si on 

s’en occupe bien ! 

 

Association KASSOUMAÏ78 
Mairie de HOUDAN 
78550 HOUDAN 
FRANCE 

ANNEXE 5 : Fiches d’entretien du système 
solaire  de Diatang 


